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Műszaki dokumentációk: 
 
Egyedi mérés 

‐ HB3000‐U/‐U1, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 

‐ HB3000F‐U/‐U1, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 

‐ HB33K0‐U/‐U1, vezérelt és H‐tarifa, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 

‐ HB33K0F‐U/‐U1, vezérelt és H‐tarifa, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 

‐ HB33K0F2‐U/‐U1, vezérelt és H‐tarifa, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 

‐ HB3008‐U/‐U1, fogyasztói mért fővezeték: TN‐S és TN‐C 
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A. Méretlen betáplálás TN-C, max.50 mm  AL/Cu
B. Méretlen vezetékezés:

-32A-ig 10 mm, alapfelszereltségben
-63A-ig 16 mm, (VECS3000FM16)

C. Fogyasztói fővezeték keresztmetszete, megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen vezetékezés
keresztmetszete.

D. Működtető nulla (N) vezeték
E. PEN átkötés 16 mm
F. Fogyasztói PEN vezeték

2

2

2

2

Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése
HB3000F-U1, HB3000FE-U1   Fogyasztói fővezeték:TN-C rendszer

HEN24.E183(HB3000F-U1)-K-M63A
HEN24.E195(HB3000FE-U1)-K-M63A
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Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése 

HB333KF-U1 Fogyasztói fővezeték:TN-C rendszer HEf.JSEL 
HEN25.E192(HB333KF-U1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A HEN25.E193(HB333KF4-U1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A 
HEN25.E194(HB333KF4D-U 1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A HEN25.ES201 (HB333KFE-U 1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A 
H EN25. ES202(H B333KFE4-U 1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A HEN25. ES203(HB333KF4D-U 1 )-K-M63A.80A-V32A-H63.80A 
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A Méretlen betáplálás TN-C, max 95 mm2AI/Cu. 
B. Méretlen vezetékezés keresztmetszete 32A-ig alapfelszereltségben 10 mm� kivéve a vezérelt

mérők és vezérlő készülék kőzőtt 6 mm�
C. Méretlen vezetékezés, kiegészítő csomagban külön rendelendő:

- 63A-ig 16 mm2(VECS333K0FM16), vezérlet méréshez külön (VECS333K0FH16)
- 80A-ig 25 mm2(VECS333K0FM25)

D. Müködtető nulla (N) vezeték
E. Fogyasztói PEN vezeték
F. Vezérlő tápellátása 2,5 mm2 

H. PEN átkötés 16 mm2 

L Fogyasztói mért fővezeték, keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen 
vezetékezés keresztmetszete. 
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Mindennapszaki

mérőhely

max. 63A-ig

Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése*
HB1000-T1     Fogyasztói fővezeték: TN-S rendszer

A. Méretlen betáplálás TN-S max. 25 mm2  Al/Cu
B. Méretlen vezetékezés:

- 32 A-ig 10 mm2, alapfelszereltségben
- 63 A-ig 16 mm2, (VECS100TM16)

C. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen
vezetékezés keresztmetszete.

D. Felhasználói nulla (N) vezeték
E. Felhasználói PE vezeték

* Szinti leágazó doboztól mért távolság nagyobb mint 3 méter

HEN24.TE139(HB1000-T1)-Sz-M63A
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Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése*
HB1100A-T1     Fogyasztói fővezeték: TN-S rendszer
HEN24.TE140(HB1100A-T1)-Sz-M63A-V32A

   
  

   
  

   
  

H
e

ns
el

 H
u

n
gá

ri
a 

K
ft

. 1
2

2
5 

B
u

da
p

e
st

, D
ű

lő
 u

. 
37

-4
1.

; 
ho

n
la

p
: w

w
w

.h
e

n
se

l.h
u

; m
ű

sz
a

ki
 in

fo
rm

á
ci

ó 
ké

ré
s:

 o
kt

a
ta

s@
he

n
se

l.h
u

A.

N2 PE2L2

Mindennapszaki
mérőhely

max. 63A-ig

Vezérelt mérőhely
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A. Méretlen betáplálás TN-S, max. 25 mm2 Al/Cu.
B. Méretlen vezetékezés, kiegészítő csomagban külön rendelendő:

63 A-ig 16 mm2 (VECS11AM16), H-tarifás méréshez külön (VECS11AH16)
C. Méretlen vezetékezés keresztmetszete 32 A-ig alapfelszereltségben 10 mm2, kivéve a

vezérelt mérők és vezérlő készülék között 6 mm2.
D. Vezérlő tápellátása 2,5 mm2

E. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen
vezetékezés keresztmetszete.

F. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete 32 A-ig megegyezik a vezérlő készülékbe
bekötött méretlen vezetékezés (Mkh 6 mm2) keresztmetszetével. 32 A felett az "E."
pontban leírtakat kell betartani.

* Szinti leágazó doboztól mért távolság nagyobb mint 3 méter



Mindennapszaki
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Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése*
HB1100F-T1     Fogyasztói fővezeték: TN-S rendszer
HEN24.TE141(HB1100F-T1)-Sz-M63A-V32A
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E. F.

D.

A. Méretlen betáplálás TN-S, max. 25 mm2 Al/Cu.
B. Méretlen vezetékezés, kiegészítő csomagban külön rendelendő:

63 A-ig 16 mm2 (VECS11FM16), H-tarifás méréshez külön (VECS11FH16)
C. Méretlen vezetékezés keresztmetszete 32 A-ig alapfelszereltségben 10 mm2, kivéve a

vezérelt mérők és vezérlő készülék között 6 mm2.
D. Vezérlő tápellátása 2,5 mm2

E. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen
vezetékezés keresztmetszete.

F. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete 32 A-ig megegyezik a vezérlő készülékbe
bekötött méretlen vezetékezés (Mkh 6 mm2) keresztmetszetével. 32 A felett az "E."
pontban leírtakat kell betartani.

* Szinti leágazó doboztól mért távolság nagyobb mint 3 méter

C.



Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése*
HB1100H-T1     Fogyasztói fővezeték: TN-S rendszer
HEN24.TE143(HB1000H-T1)-Sz-M63A-H63A
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A.

B.

A. Méretlen betáplálás TN-S, max. 25 mm2 Al/Cu.
B. Méretlen vezetékezés, kiegészítő csomagban külön rendelendő:

63 A-ig 16 mm2 (VECS11HM16), vezérelt méréshez külön (VECS11HH16)
C. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen

vezetékezés keresztmetszete.

* Szinti leágazó doboztól mért távolság nagyobb mint 3 méter
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Fogyasztásmérőhely belső vezetékezése*
HB1100V-T1     Fogyasztói fővezeték: TN-S rendszer
HEN24.TE144(HB1000V-T1)-Sz-V32A
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C.

D.

B.

A.

A. Méretlen betáplálás TN-S, max. 25 mm2 Al/Cu.
B. Vezérlő tápellátása 2,5 mm2

C. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb mint a méretlen
vezetékezés keresztmetszete.

D. Felhasználói mért fővezeték keresztmetszete 32 A-ig megegyezik a vezérlő készülékbe
bekötött méretlen vezetékezés (Mkh 6 mm2) keresztmetszetével. 32 A felett, H-tarifás
mérés esetén, a felhasználói mért fővezeték keresztmetszete megegyezik vagy nagyobb
mint a méretlen vezetékezés keresztmetszete.

* Szinti leágazó doboztól mért távolság nagyobb mint 3 méter
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