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A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Csatari-Jager Konzorcium

Gyarto 8248, Nemesvamos, Ddzsa Gyérgy utca 1.

Csatari-Jager Konzorcium

2. ¢ . . ..
Forgalmaz6 8248, Nemesvamos, Ddozsa Gyorgy utca 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (Csoportos mérés)
4. | Termék megnevezés Egy felhasznalasi helyes M63A és V32A csoportos mérés modul, fellletre szerelt kivitelben
5. | Tipus (-csalad) PVT 6045 A-V Fm-CS-U (Pannon Villamos Tokozat, PVT)

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvalaszthatatlan részét képez6
Pannon Villamos Tokozat csaldd dokumentacié rendszerengedélyezéshez (kiadva 2020.09.30)
Pannon Villamos Tokozat telepitési és lizembe helyezési utmutaté (kiadva 2020.09.30)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

o CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-V32A
azonosito

MS-09-12-v09 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kdzvetlen csatlakozdsu

7. | Kiadas alapja - . Al g
Pl méréssel rendelkezd felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2024.10.15.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Halbzati Kft.; E.ON Dél-dunantuli Aramhéldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.;

10. | Teriileti érvényessé p PR P P 1t
uleti erveny J OPUS Titdsz Zrt.; MVM Emasz Aramhaldzati Kft.,, MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

A termék mdszaki tartalmat érint6 barmilyen valtozasrdl a Gyartéd / Forgalmazd koteles tdjékoztatni a Rendszerengedélyt kiado
szervezeteket! Mingsitett esetnél (megvaltozott miiszaki tartalom, minGségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont kizardlagos
Grizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok kielégitésére. A muiszaki felel6sség a
gyartéé a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet alapjan.

Simon Krisztian

Méréstechnika és energiaellen6rzés osztalyvezetd
Csontos Robert

Méréstechnikai szakteriilet vezetd

Kovacs Attila Zoltan

Méréstechnoldgiai szakreferens

Z6lyomi Csaba

Halbzati vezet6

ELMU Halbzati Kft.
E.ON Dél-dunantili Aramhaéldzati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.

OPUS Titasz Zrt. : ;
Kocsis Istvan
Méréstechnoldgiai szakteriilet vezet§
Biliczki Istvan
MVM Démasz Aramhalézati Kft. Arammérési osztalyvezetd
MVM Emasz Aramhalézati Kft. Forgeteg Nikolett
Mérési és csatlakozasi szakterlletvezetd
Kovacs Laszlo
MEE VET .
MEE VET elnok
ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantdli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-
Aramhdldzati Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Emasz Aramhalézati Kft., MEE VET V32A szamu
MVM Démadsz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CiIMOLDAL
Kiadas: 2024.10.15. Melléklet: 2 db Oldalszdam:1/5




.07 ‘ Halozat

QPUS

TITKSZ MVM Halézat

vert ALKALMAZAS| RENDSZERENGEDELY

A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (Csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkdl
14. '(A“:;:‘adbea:nla::zr:;i))(' aramerossege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
15. ?\;:i:?;i)z €s max. aramerassege V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
16. Arszabés 3 és max. aramerdssége Hv32A (Vezérelt H tarifa 3 x 32A-ig)
(H vagy GEO tarifa) H63A (H tarifa 3x63A-ig)
17. Arsza'bf'is 4 és max. aramerG@ssége i
(Autotolto)
18. G;s:lz:z::)S €S max. aramerdssege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 1
20. | Alkalmazas Beltér (B), Kultér (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Fellletre szerelt (F)
23. | Védobvezetd rendszere méretlen, mért TN-S/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly
25. | Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete | 35 mm?
26. | EImend mért vezeték keresztmetszete 25 mm?
27. | Opcionalis elemek a méretlen részben Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 450 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 205 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Névleges rovid idejl hatararam (lcw, lok, lec) 30 kA
33. | Lokéfesziiltség allosag 6 kV
34. | Kornyezeti h6mérséklet Max. +40°C, 24 éras atlag max. +120°C / min. -40°C
35. | Légnedvességi feltételek Relativ paratartalom max. 100% / +40°C
36. | UV allésag Kizardlag UV stabilizalt manyagokbdl késziilt
37. | IP védettség IP65
38. | Utésallosag IKO8
39. | Szekrény anyaga Uvegszalas poliészter alj, polikarbonat teté
40. | Korrozidallésag (fém szekrények esetén) -
Megjegyzések:

A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont kizardlagos

Grizet kovetelményét biztositja,

a tokozat fedelei

lakatolhaté csavarokat tartalmaznak. A zarépecsétekhez vald

roncsolasmentes hozzaférés csak a felhasznald tevékeny kozrem(ikodése altal biztosithato.

Kiegészitések:

ELMU H&ldzati Kft.; E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli

CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-

Aramhdldzati Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Emasz Aramhalézati Kft., MEE VET V32A szamu
MVM Démadsz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CiIMOLDAL
Kiadas: 2024.10.15. Melléklet: 2 db Oldalszdam: 2 /5
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Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizarélag j6 mindségi): KORVONALRAJZ (méretezett):
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16 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérlG, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet6sége): mindség):

Plombdlasi helyek szama [db] 6
ELMU Haldzati Kft.; E.ON Dél-dunantdli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-
Aramhélézati Zrt.; OPUS Titasz Zrt.; MVM Emasz Aramhélézati Kft., MEE VET V32A szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadds: 2024.10.15. Melléklet: 2 db Oldalszdm:3/5
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ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés

db

Tipusjel

Megjegyzés

Méré modul

1

PVT 6045 A-V Fm-CS-U

600mm x 450mm x 170mm szekrény,

Kizardlagos Grizet biztositasahoz

4tlétsz6 fedéllel 1 |PVT 6045 AF el6készitve
. Kizarélagos 6rizet biztositdasahoz
Ablak, lakatoléfiillel 2 |115x150 P o (.
el6készitve, fogyasztasmérd kezelésére
Ablak, lakatolsfillel 1 | PVT 8 modulos ablak Kizérolagos rizet biztositasahoz
el6készitve, kismegszakito kezelésére
Szell6z6 1 | PVT Vent Paralecsapddas elleni védelem
SzerelGtalca 1 | PVT 6045 Fm-CS szerelGlap Plombdlhato
Takardlemez 2 | PVT KMT Plombdlhato, kismegszakitd takarasara
Tavtarto 6 |TT52 PVT 6045 Fm-CS szerel6lap részére
SzerelGtalca kiemeld 1
Plombalhatd csavar 6 | PVT PFCS Md4x12
Fogyasztasméré rogzit6 csavar 6 | Df.kh 3,9x16 4-es alatét 3db
SzerelGtalca rogzit6 csavar 4 | Df.kh 3,9x13,5
SzerelGtalca kiemel§ rogzit6 csavar 1 | Df.kh 3,9x30
Kalapsin 1 |PVTKSM 130 130 mm, vezérl6 késziilék részére
Kalapsin rogzit6 csavar 2 | Df.kh 3,9x13,5
Kalapsin 1 | PVTKS 150 150 mm, kismegszakitdk részére
Kalapsin rogzit6 csavar 2 | Df.kh M4x12
Adattdbla 1 Tipus szerint
VIGYAZZ! 400V matrica 1 40x30
Darabvizsgalati jegyz6konyv,
Dokumentacié 1 El’J l\flegfe!g!c’iségi n,yilatkozat,
Vasarloi tajékoztato,
Egyvonalas kapcsolasi rajz
Egységcsomag 1. 1 | PVT csavar lakatolofil Kizardlagos Grizet biztositasahoz, 2db
Egységcsomag 2. 1 M8 tipli, 5x60 faforgdacs csavar 4-4db
Egységcsomag 3. 1 | Df.kh. 3,9x22 Rogzités védelem, utmutatoval
Vezeték csomag 1 |VCS-160/10 HO7V-K 1x10mm?2, 32A-ig

ELMU H&ldzati Kft.; E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli

CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-

Aramhdldzati Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Emasz Aramhalézati Kft., MEE VET V32A szamu
MVM Démadsz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CiIMOLDAL
Kiadas: 2024.10.15. Melléklet: 2 db Oldalszdam: 4 /5
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OPCIONALIS ELEMEK:

Tomszelence PG7 - PG29 Igény szerint

Tomszelence BOPLA MBF 20-RJ45, vagy ezzel egyenérték Yezerlo ,ke,szulek antenna vezetek
atvezetésére

Cs6adapter PVT AM

Vezeték csomag VCS-160/16 HO7V-K 1x16mm?2, 32A felett, 63A-ig

Sodrony SD-6045-AVFMCS Kizarélagos drizet biztositdasahoz

Mért dramkori doboz PVT 1530 AK12-NAF Moduldris elemek részére

Mért aramkori doboz PVT 3030 AK 1x12 (2x12) Modularis elemek részére

Mért aramkori doboz PVT 3045 AK 1x12 (2x12,3x12) Modularis elemek részére

Mért aramkori doboz PVT 3060 AK 1x12 (2x12,3x12,4x12) Modularis elemek részére

Meért elmend sorkapcsos doboz | PVT 1530 FSK

Méretlen doboz PVT 1530 FO-CS

Méretlen doboz PVT 3030 FO-CS CsGadapter csatlakoztatasahoz, haaz a

Méretlen doboz PVT 3045 FO-CS szerel6télca miatt nem szerelhet6

Méretlen doboz PVT 3060 FO-CS

Megjegyzések:

- Avezeték csomagokban szerepl6 vezetékek 10mm, illetve 18mm hosszu érvéghlivelyekkel keriilnek szerelésre

- A mér6hely 10mm? keresztmetszet(i vezetékkel keriil kialakitdsra, ami 32A-ig alkalmazhaté.

- Atdmszelencét és a csGadaptert a szerelGtalca alatt kell elhelyezni. Nagyobb kabelbevezet6 hasznalata esetén
méretlen vagy mért dobozt kell alkalmazni

- Tovabbi informacidk a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban talalhatd

- Az anyaglistaban szerepl§ szerelvények, helyettesithet6k azonos miszaki tartalmu elemekkel
- Avezérl6készilék tapellatasanak biztositasa kapcsan az alabbi egyenértékiségi nyilatkozatot tessziik: az
alkalmazott belsé vezetékezési megoldas egyenértékl az MSZ 447:2019 szabvany megoldas 6.5.7.3. pontjaban

foglaltakkal.
ELMU H&ldzati Kft.; E.ON Dél-dunantili Aramhalézati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli CSP24.t160(PVT 6045 A-V Fm-CS-U)-K1-M63A-
Aramhdldzati Zrt.; OPUS Titdsz Zrt.; MVM Emasz Aramhalézati Kft., MEE VET V32A szamu
MVM Démadsz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CiIMOLDAL
Kiadas: 2024.10.15. Melléklet: 2 db Oldalszdm:5/5




